COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO (CS)

Controllo di routine acqua potabile D.L.gs 31/2001
Settembre 2014

PROVENIENZA RISULTATI DELLE PROVE

CAMPIONI

Torbiditda | Conducibilith pH Colore Odore Sapore Cloro res. Ammoniaca Nitriti Ferro | Colif. E.Coli

mg/1 Sily u.8/ema20°C mg/l scala(pt/Co) | tasso diluizione tasso Libero mg/INHt mg/INO, | ug/lFe totali UEC/

diluizione mg/l UFC/ 100 mi

100 mi
Fontana pubblica <1 168 7.0 1 0 0 NR. <0.01 <0.01 <0.1 | Assenti | Assenti
Bitrit
Fontana pubblica <l 231 1.5 1 0 0 0.10 <0.01 <0.01 <0.1 | Assenti |: Assenti
Caciubba ¥
Valori di riferimento 10 400 6.09.0 20 3 3 0.2 0.50 0.1 200 0 0
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BIOSYSTEM

Controllo qualita acque - Consulenze igienico-ambientali
Sistemi qualita - Sistemi HACCP
Via Sibari,2 87043 Bisignano (CS)
Tel. e fax 0984/506212

RAPPORTO DI PROVA

Cliente : COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO
Indirizzo : Via A. Milano
87040 San Benedetto Ullano (CS)

Certificato n. : SBU 010914
Bisignano 1i :22.09.2014
Campione : ACQUA Fontana Pubblica Bitrit

Analisi richiesta: Controllo di routine acqua potabile D.L. 31/2001
Codice interno : SBU 25/14
Campionamento effettuato il : 15.09.2014

Parametri Unita di misura | Valore | VG* CMA*
Torbidita mg/1l Si0Oy <1 1 10
Conducibilita elettrica pnS/cm a 20°C 168 400 -
Concentrazione ioni idrogeno pH 7.0 6.5-8.5| 6.0-9.0
Colore mg/1 scala(pt/Co) 1 1 20
Odore tasso diluizione 0 0 3a25°C
Sapore tasso diluizione 0 0 3 a25°C
Cloro residuo libero mg/l N.R. 0.20 -
Ammoniaca mg/l NHy <0.01 0.05 0.50
Nitriti mg/l NO, <0.01 - 0.1
Ferro ng/l Fe <0.1 50 200
Coliformi totali UFC/100 ml Assenti - 0
Escherichia Coli UFC/100 ml Assenti - 0

*VG (Valore Guida) , *CMA (Concentrazione Massima Ammissibile), N.R. ( Non rilevabile)

Giudizio: I parametri Chimici e Microbiologici esaminati rientrano nei limiti previsti dal
D.Lgs.31/2001 riguardante i requisiti delle acque destinate al consumo umano.




